
Регламент обслуживания агрегатов поддержания давления 
CadiNord-4,0…50,0 (АПД-4,0…50,0) производства ООО «Кади», г. Самара

Углекислотное оборудование OOO «Кади», г. Самара  

1. Профилактический осмотр оборудования
1.1. Проверка герметичности трубопроводов, паяных, разъемных соединений и других 

устройств холодильного контура.

1.2. Проверка давления в холодильном контуре (линии нагнетания, линии всасывания). 

1.3. Проверка настройки контроллера.

1.4. Проверка состояния электрических компонентов аппаратуры (визуально). 

1.5. Проверка электротехнических соединений в шкафу автоматики.

1.6. Проверка работы компрессора и вентилятора на отсутствие посторонних шумов и

вибраций.

1.7. Проверка состояния теплообменной поверхности конденсатора.

2. Приборы, используемые для обнаружения неисправностей:
1. Манометрическая станция. 

2. Термометр. 

3. Индикатор утечки (течеискатель)
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4. Вакуумный насос.

5. Мультиметр и токоизмерительные клещи. 
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3. Периодичность обслуживания

Углекислотное оборудование OOO «Кади», г. Самара  


